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FREDERIKSBERG KOMMUNES
FORBRAENDINGSANSTALTror DAGRENOVATION

2 NLEGET er opfert i Aarene 1902—03 og er bestemt til For-
*‘A * braending af Dagrenovationen (d. v. s. Affaldet fra Huse, Fa-
[242 o7 briker o. l) fra Fl'ederiksberg Kommune der har > 100000
s gf/\
’1_24
&a/ =0 dlldle dansl\v Bvel kort ud paa la\t lldgende (nunde i Kom-
munens ydre Distrikter og anvendt til Opfyldning; men efterhaanden som
Grundvzerdien steg som Folge af Bebyggelse i disse Distrikter, blev det

forbundet med betydelige Udgifter at erhverve de nedvendige Arealer til

Losseplads, ikke mindst fordi Frederiksberg paa alle Sider er omgivet af

den store Nabokommune Kgbenhavn. Da Dagrenovationens Oplagring paa
Losseplads endvidere i hygiejnisk Henseende er meget uheldig, bestemte
man sig til ligesom i adskillige Byer i England og i Hamborg at opfere
en Forbrandingsanstalt for Dagrenovationen, efter at man ved Prove-
breendinger med Frederiksbergs Affald, udfert i Forbraendingsanstalten i
Hamborg, havde faaet Vished for, at dette kunde braende, og at den ved
Forbreendingen udviklede Varme var stor nok til at kunne udvikle Damp
i Dampkedler, samt at de ved Forbrendingen vundne Slagger var bruge-
lige i forskellige tekniske Ojemed.

Samtidig med Opforelsen af Forbrendingsanstalten blev der paa en
Grund i Neerheden bygget et stort Kompleks af Bygninger til Kommunens
Hospital og Forsergelsesveesen, og del laa da nzer at udnytte den ved
Dagrenovationens Forbraending frembragte Varme til Forsyning af dette
Kompleks med Damp, varmt Vand og Elektricitet. Foruden Forbrendings-
ovnene med tilherende Dampkedler kom Anlaget derfor tillige til at om-
fatte et Centralanleeg for varmt Brugsvand samt et Elektricitetsvaerk, og
da den ved Dagrenovationen vundne Varme ikke var tilstreekkelig til at
dekke Forbruget af Damp, varmt Vand og Elektricitet, blev der desuden
i Forbrendingsanstalten installeret de forngdne Dampkedler for Kulfyring,
saaledes at Forbrzndingsanstallen egentlig maa betragles som en Varme-
og Elektricitetscentral bestaaende af folgende tre Hovedanlaeg, nemlig
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Analyse af de ved Forbrendingen producerede Slagger har givet fol-
gende Resultat:

|| Sommer- Vinter-
|| slagge slagge
—_— — = — = = — ‘! - —
a) Direkte Bestemmelser: |
Vand, foreet well MR B o woind wmihavniniin osxds giter rpun Syl | 1.57% | 7.58 %
Gladningstab i den ved 105° C. torrede Slagge................... it 332 4.99
Svolbrinte (PBBAEN). . .. cn:0e s tnsneesississinmnssmsnesssss ) 0.18 0.18
RIROIAR o5 502 5 i AR SR AR R A Wi deais Wik & Gn-sibye.p it P Tkl ingen ingen
RRUMINE e o o dod anlt o m o018 gl s 5 8 6 7 S e Bt o ARRR R, 0 ¥ e 91 sl 4 AR 0.80 0.33
T e MR SR oS e  U W o E 3 Rk T TR TR R 0.07 0.09
b) i Vand opleselige Stoffer:
ERIOF. ..o o «s s iapniniinss F T g e s PO g ; .«s|| Spor | Spor
BVoVIBEPRNG .. i . oscaiiiemanina s i e LS g Al e 1 T el ingen i ingen
Til Iltning forbrugt It for 1 Gram Slagge......... v oews eaaes || 00RO gr, [ 0.007 gr.
¢) ved Oplosning i Saltsyre: ‘
Uopleselige Stoffer excl. opleselig Kiselsyre.. .. ......... ceve. .|| 7014 %0 | 57.48 %0
I Alkali opleselig Kiselsyre (SiOz). .... .. e R s T 559 | 10.06
Jerntveilte (Fe20s) . ....... o R T ke 1 ek ek ™ 4.4 O SRS 455 | 6.75
Lerjord (Al20s). ... ............. PN P AL AT 3.08 ’ 3.90
Magnesia (MgO) .. ... e s B e e U o s . cemansafl « BBE 670
T T 5T ) e PO I S LS N A SRR S D B R B 6.10 | 4.75
T P TR ) A S SRR SRS S PN DR S S 0.59 0.66
Bl ABEEN. o i i o i< doA s s s R, R R 0.40 | 0.32
Fosforsyre (P20s).......... e e e o i 4 s 125 | 0.90
Svavisyre (808).. . :..cavsodis s e g s a _ 0.34 0.27

For at komme til Kundskab om Slagger med Fordel lader sig anvende
i Stedet for Grus til Betonstgbning, har man paa Statsproveanstalten ladet
anstille en Rxkke Prover med forskellige Blandinger. Resultatet af disse
Prover er angivet i en efterfglgende Oversigt.

I hver Ovncelle kan brzndes indtil 0.5 Tons Affald pr. Time, og ved
Forbrending af 1 kg. Dagrenovation frembringes i Gennemsnil ca. 0.75 kg.
Damp. Den til hver af de 3 Ovngrupper horende Dampkedel har en Hede-
flade af 205 m2. Denne Hedeflade er valgl rigelig stor, saaledes at Gennem-
gangsarealet for Forbraendingsprodukterne fra Ovnene kan blive del storst
mulige af Hensyn til den uundgaaelige steerke Aflejring af Aske paa Rorene.

Rogen fra Ovnene og de kulfyrede Kedler ledes til den 60 m hoje
Skorsten gennem 2 af hinanden uafhengige Regkanaler, der hver umiddel-
bart ved Skorstenen er forsynet med et Stevkammer for Aflejring af den
fine Aske fra Ovnene. Ved denne Anordning af 2 Regkanaler er man i
Stand til at fjerne Flyveasken uden at Driften afbrydes. (I Aaret 1912 er
oprenset ca. 100 Tons Flyveaske).

For at forhindre at Skorstenen skal revne, er den indvendig i en Hgjde
af 35 m forsynet med en Ring af ildfaste Sten. I Mellemrummet mellem
denne Ring og Skorstenens Murveerk kan der til Stadighed cirkulere kold Luft.




Da den ved Dagrenovationens Breending udvundne Varme, som tid-
ligere anfort, ikke er tilstreekkelig til at producere hele den fornedne Damp-
mangde, er der i Kedelhallen foruden de 3 til Forbreendingsovnene herende
Dampkedler opstillet endnu 3 Dampkedler, der udelukkende fyres med
Kul ved Hjelp af automatiske Fyrapparater (underfeed stokers); de 2 af
disse Kedler har hver en Hedeflade af 183 m? den tredie 511 m?® Kullene

Fagade af Forbrzndingsanstalten.

til de 3 Dampkedler fores ved Hjalp af en Elevator og en Transportsnegl
fra en Silo under Kulgaarden udenfor Hovedbygningen til en Jernsilo under
Taget i Kedelhallen og herfra ved Hjeelp af en Hengebane hen over Tragtene
paa Fyrapparaterne; de 2 Siloer er tilsammen saa store, at de kan rumme
det maksimale Kulforbrug i 1'/2 Dagn.

I Kedelhallen er endvidere opstillet 3 Stykker Fgdepumper af Weirs
opretstaaende Konstruktion, hver Pumpe kan give 12000 Liter Vand pr. Time;
desuden findes her en Reganalysator (@konograf) for Kontrol af Fyringen
i Kulkedlerne.

Samtlige 6 Dampkedler, der arbejde ved en Speending af 10 Atm. Over-
tryk, afgiver Dampen til en fwlles Ringledning, hvorigennem den ledes
dels til 2 Dampdynamoer og forskellige Vandvarmere og dels til de under-
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jordiske Kanaler, der forbinder Forbraendingsanstalten med de forskellige
Anleg, der forsynes med Damp, varmt Vand og Elektricitet.

Paa Hovedhallens Ostside findes en mindre Udbygning paa 2 Etager.
I den nederste er opstillet de ovenfor omtalte 4 elektrisk drevne Centrifugal-
bleesere for Frembringelse af den fornedne Bleeseluft, ikke alene til Ovnene,
men ogsaa til de kulfyrede Kedler, desuden findes i dette Rum anbragl
en Reganalysator (System Schultze) til Kontrol af Forbrendingen i Ovnene.
I overste Etage findes Omklaednings- og Spiserum for Personalet samt
Baderum med 4 Brusebade.

Paa Vestsiden af Hovedhallen findes en storre Sidebygning, i hvilken
er opstillet 2 opretstaaende Compound Dampmaskiner direkte koblet til
hver sin shuntbeviklede Dynamo. Maskinerne arbejder med Kondensation
og udvikler normalt 170 eff. H.K. og maximalt 220 eff. H K. Dynamoerne
udvikler hver med 150 Omdrejninger pr. Minut 145 Kilowatt pr. Time ved
enhver Spanding mellem 220 og 300 Volt. 1 Forbindelse med Maskinhuset
er i en underjordisk Kaelder opstillet et Akkumulatorbatteri med en Kapa-
citet af 1404 Ampere-Timer ved 3 Timers konstant Afladning.

Elektricitetsveerket leverer Strem saavel til Lys som Kraft dels til selve
Forbrendingsanstalten dels il Hospitalets og Forsergelsesvasenets forskel-
lige Afdelinger og Bygninger samt til private Forbrugere i Narheden af
Verket; det har ingen Forbindelse med Kommunens egentlige Elek-
tricitetsveerk.

I den nordlige Del af Kedelhallen, der er dybere liggende end den
ovrige Del, samt i en hertil greensende lav Tilbygning, de saakaldte Pumpe-
kaldere, findes anbragt de forskellige Pumper, Vandrensere og Vandvarmere.
Der findes saaledes 2 Stykker liggende Worthington Fadepumper, der hver
kan oppumpe 15000 Liter Vand pr. Time. Pumperne tager Vandet fra en
underjordisk Returvandsbeholder og pumper det automatisk op til en hejt-
liggende Fedevandsbeholder, der rummer ca. 12000 Liter; herfra lgber
Vandet ned til de 3 paa Fyrpladsen opstillede Fadepumper. Fodevandets
Temperatur er ca. 70° C.

Vandet til Centralanleget for varmt Brugsvand tages fra Byens Vand-
ledninger og ledes forst ind i en Vandvarmer, der tillige gor Tjeneste som
Overflade Kondensator for Dampmaskinerne. I Kondensatoren der har 60 m?
Koleflade, opvarmes Vandet til 40—50° C., hvorefter det renses for Kalk
og Jern i et Bruun-Leweners Renseapparat, hvor det samtidig opvarmes
ved direkte Damptilfersel til c¢. 65° C. Efter Rensningen ledes Vandet til
2 underjordiske Beholdere af Jernbeion, der er forsynet med Sandfiltre
og hver rummer ca. 50 m® Vandrenserne kan hver rense 35 m?® Vand
pr. Time.

Endvidere findes her opstillet 2 Stk. Weirske Varmtvandspumper, der
hver kan pumpe 9 Liter Vand pr. Sekund ved et Tryk paa Stemplet af
ca. 4 kg. pr. cm®>. Pumperne tager Vandet fra de underjordiske Varmtvands-
beholdere og trykker det igennem en Vandvarmer ud til Forbrugerne, hvorfra
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det overskydende Vand cirkulerer tilbage til de underjordiske Beholdere. Der
findes 2 saadanne Vandvarmere, der hver har 50 m* Varmeflade. Pumperne er
forsynet med Trykregulatorer, der holder Trykket omtrentlig konstant i Rer-
systemet. Damptilforslen til Vandvarmerne reguleres ligeledes automatisk,
saaledes at Temperaturen af Vandet bliver ca. 80° C. I Pumpekzlderne findes
endelig opstillet en Luftpumpe for Maskinanleget og en Cirkulationspumpe.

Ovnhallen

Luftpumpen, der er en selvsteendig Maskine bestaaende af 2 sammen-
byggede Pumper af Edwards System uden Sugeventiler, drives af en Elek-
tromotor paa 4 H.K. Pumpen tager Vandet fra Kondensatorens Bund og
afgiver det til et Oliefilter, hvorfra det rensede Fortaztningsvand lgber til
den underjordiske Returvandsbeholder. Cirkulationspumpen, der er direkte
koblet til en Elektromotor paa ca. 4 H.K., cirkulerer Kolevandet mellem
et Graderveerk udenfor Bygningen og Rersystemet i den underste Halvdel
al Kondensatoren. Cirkulationspumpen og Gradervaerket anvendes dog kun,
naar Forbruget af varmt Brugsvand ikke er stort nok til at holde det
ngdvendige Vacuum i Kondensatoren. Gradervaerket, der er aabent, er efter
Zschockes System og beregnet til Afkeling af 90000 Liter Vand pr. Time.

Fra Pumpeka®lderen forer en passabel Tunnel af Jernbeton ud til
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Hospitalets og Forsergelsesvaesenets forskellige Bygninger. I denne Tunnel
er ophaengt 2 ligestore Hojtryks-Dampledninger, en Returledning for den i
Varme- og Kogeapparater forteettede Damp, der fores lilbage til For-
breendingsanstalten til den ovenfor omtalte Returvandsbrend i Pumpe-
keelderen, endvidere en Varmtvandsledning og en Returvarmtvandsledning,
idet Centralvarmtvandsforsyningen er saaledes indretlet, at samtlige lokale
Ledninger i de forskellige Bygninger er forsynede med Cirkulation, saaledes
at Vandets Temperatur holdes omtrent konstant. Endelig findes i Tunnelen
ophzngt forskellige Lys- og Telefonkabler.

Selve Tunnelen, der har en Langde af ca. 1650 Meter, er bygget efter
en Zigzag-Linie af Hensyn til Ledningernes Expansion, saaledes al man
har undgaaet Kobber-Expansionsbgjninger. Dampledningerne er saaledes
dimensionerede, at Tryktabet bliver saa slort, at der ved Ledningens Ind-
forsel i hver enkelt Bygning opnaas det for Varme- og Kogeanlagene fore-
skrevne Damptryk, idet der dog i hver Bygning findes Reduktionsventiler
for ngjagtig Indstilling af Trykket.

Fra selve Tunnelen udgaar endvidere forskellige mindre Jernbeton-
kanaler for Damp- og Varmtvands-Ledninger til enkelte Bygninger, hvortil
man ikke har anset det for nedvendigt at fere gangbar Tunnel; Langden
af disse Kanaler udger tilsammen ca. 1900 m. Gennem en Kanal med en
Langde af ca. 1400 m staar Hovedledningerne for varmt Vand i Forbindelse
med Varmeanlaegene og Varmtvandsforsyningsanlegene i to Kommuneskoler
paa Nyelandsvej og Kommunens Folkebadstue i Falkoneralleen, hvilken
sidstes Afstand fra Forbrzndingsanstalten er c¢. 1500 m. maalt efter Led-
ningen; det varme Vand pumpes altsaa igennem Anlagene direkte fra
Forbrandingsanstalten under et Pumpetryk af 3—3.5 Atm. Overtryk.

Fra Hovedtunnelen feres Damp- og Varmtvandsledninger samt Elek-
tricitetskabler gennem en passabel Sidetunnel til Bygningerne i Kgbenhavns
Amtssygehus, der siden 1905 har modtaget Varme- og Elektricitet fra
Forbrendingsanstalten, der ligeledes gennem serlige Ledninger forsyner
Kommuneskolen ved La Coursvej og Malkeriet Trifolium ved Fabrikvej
med Damp og Elektricitet.

For at forhindre Ulykkestilfeelde som Folge af Rerbrud ere Kedlerne
paa Forbraendingsanstalten forsynet med selvlukkende Ventiler, medens
der ved alle Hovedforgreningspunkter i den underjordiske Tunnel er an-
bragt hurtig lukkende Ventiler, der kunne betjenes fra ethvert Sted i
Tunnelen.

Dampen, der leveres de enkelte Forbrugere, maales dels ved Hjeelp
af Returvandsmaalere og dels ved Dampmaalere, medens Damptrykket i
Forsyningsledningerne kontrolleres ved, at Manomeire paa selve For-
braendingsanstalten er sat i Forbindelse med Centralanlegets fjerneste
Punkter.

Anleget har veeret i regelmaessig Drift siden 1. December 1903 og har
arbejdet fuldt tilfredsstillende. I det folgende skal gives nogle Oplysninger
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om forskellige Undersogelser vedrerende Driften, idet der ievrigt henvises
til de vedfojede Kulsyrediagrammer fra et Forbraendingskammer og fra en

Celle og grafiske Fremstillinger af Affaldets Sammenseining og af Driften
i Driftsaaret 1. April 1912-—31. Marts 1913 saml til Driftsoversigterne for
Aarene 1904-05 til 1912-13. Angaaende nogle Proveresultater fra en foretagen
Undersagelse af Slaggebeton er der ligeledes nedenfor givet en Oversigt.

Tunnelindgang

Af Kulsyrediagrammerne vil det ses, at Kulsyreprocenten ligger mellem
10 og 15. I Forbreendingskammeret er den mere konstant end i en enkelt
Celle, hvor den varierer fra Slagning til Slagning. Naar Ovnen slagges,
synker Procenten til omkring 5; naar Ovnen er fyldt igen og Aflaldet er
kommet i Brand, stiger Procenten hurtigt op til c. 18 og falder derefter
langsomt ned igen til 5. Af Diagrammerne for Kulsyreprocenten i en enkelt
Celle kan det let ses, hvornaar Ovnpasseren har raget i Fyret.
‘ Af den grafiske Fremstilling for Aarene 1906 —10 af Dagrenovationens
Sammensztning vil det ses, at Slaggemangden i Gennemsnit er ca. 45%0
' af den braendte Dagrenovationsmaengde; den er storst om Vinteren, indtil
ca. 55%,, svarende til det storre Indhold af Aske i Dagrenovationen, og
mindst om Sommeren, minimalt ca. 32°%. Vandindholdet varierer med
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Slaggeindholdet fra ca. 23 om Vinteren (Minimum) til ca. 46 °%% om Som-
meren (Maximum), medens Indholdet af braendbart Torstof er nogenlunde
konstant, ca. 22 %o; det storre Vandindhold i August og Seplember Maaned
hidrerer for en overvejende Del fra, at Dagrenovationen i disse Maaneder
indeholder belydelige Maengder af Grontsager og Frugtaffald.

Dagrenovationen kan braende uden nogen Tilszetning af andet
Breendsel. For at forbedre Slaggernes Kvalitet har det dog vist sig for-
maalstjenligt at tilseette Affaldet indtil ca. 6% Kokssmuld i enkelte Sommer-
maaneder.

Temperaturen i Forbreendingskammeret er i Gennemsnit ca. 700° C.,
maximalt ca. 1200° C. Reg-Temperaturen maalt umiddelbart for For-
brandingsprodukternes Indgang i Regeneratoren er i Middellal ca.250° C.,
medens Rog-Temperaturen maalt efter Regeneratoren kun er ca. 150° C.
Blaseluftens Temperatur er 50°—70° C., og Lufttrykket i Askefaldet under
Risten ca. 50 m/m Vandsejle og ved Blaserne 90—110 m/m. Af Drifts-
oversigterne for de c. 9 Aar, hvori Anstalten har varet i Drift, fremgaar
det, at den aarlige Affaldsmaengde pr. Indbygger i Gennemsnit har veret
ca. 0.24 Tons, og at 1 kg. Affald i Gennemsnit har fordampet 0.744 kg.
Vand.

Nedenfor folger en kort Oversigt over Driftsresultaterne i Regnskabs-
aaret 1. April 1912—31. Marls 1913. Den samlede tilforte Maengde af Dag-
renovalion var ca. 23600 Tons; den storste tilferte Dagrenovationsmzengde
pr. Dag var c. 135 Tons i December Maaned. Gennemsnitlig er braendt
ca. 0.42 Tons Affald pr. Celletime og udvundet ca. 0.703 kg. Damp af 10 Atm.
Spaending pr. kg. Dagrenovation. Gennemsnitstemperaturen i Forbraendings-
kammeret har veret 636° C., Maximumtemperaturen 1300° C. Det samlede
Dampanleg har produceret 48469.8 Tons Damp af 10 Atm. Speznding,
hvoraf 16820.3 Tons ved Dagrenovationens Branding; herved er tillige
udvundet ca. 11862 Tons knuste Slagger.

Endvidere er der produceret ca. 63400 m® varmt Vand af en Middel-
temperatur af 77° C.; til Opvarmning og Cirkulation af 1 m® Vand medgik
0.175 Tons Damp. Den totale Elektricitetsproduktion har veeret ca. 480400
K.W.T. ved 220 Volts Spanding.

Ved Kul er ialt produceret 31649.5 Tons Damp af 10 Atm. Overtryk
svarende til, at 1 kg. Kul har givet i Middeltal 8.0 kg. Damp.

Anlegsudgifterne for del samlede Anleg har veaeret ca. 1200000 Kr.
indbefattet Grundens Vaerdi, der udger ca. 240000 Kr.

Af Regnskabet for Aaret 1912—13 fremgaar det, at Produktionsprisen,
svarende til en Kulpris af Kr. 19.28 pr. Ton, pr. Ton produceret Kuldamp
har veret Kr.3.96, medens Produktionsprisen pr. Ton nyttig Damp har
udgjort Kr. 4.57, samt at Produktionsprisen for Elektricitet har veeret 15.41 @re
pr. KW.T. 1 disse Priser er indbefattet Anlaegskapitalens Forrentning og
Amortisation, der i Regnskabet indgaar med 7'/2 % af den samlede Anlaegs-

kapital.




Salgsprisen for Damp har i de senere Aar veret 5 Kr. pr. Ton, medens
Elektriciteten er leveret de private Installationer til den i Takstbestemmel-
serne for Kommunens Elektricitetsveerk fastsatte Betaling.

Udgilterne ved Dagrenovationens Forbrsending er for samme Aar op-
gjort til 2 Kr. 92 @re pr. Ton braendt Affald, heri medtaget Udgiften il
Forrenining og Amortisation og til Kr.1.07, naar denne Udgift udelades.

Det samlede Anlag er dog en fuldsteendig rentabel Virksomhed, der i
Aarene 191011, 1911 —12 og 1912—13 foruden at forrente og amorlisere
Anlagskapitalen i det angivhe Omfang tillige har givet et Nettooverskud
af henholdsvis Kr. 50633, Kr. 54527 og Kr.28588. Tager man i Betragl-
ning, at Kommunen ved at opfere Forbrandingsanstalten har sparet den
tidligere betydelige Udgift til Anskaffelse og Drift af Lossepladsen og sam-
tidig har opnaaet at formindske Udgifterne til Dagrenovationens Udforsel
paa Grund af den herved betydelig forkortede Keorselsdistance, vil man
forstaa, at Kommunen gennem Forbrandingsanstalten har opnaaet en saavel
i hygiejnisk som i ekonomisk Henseende fuldsteendig tilfredsstillende
Ordning.
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3. Elektricitetsveerket.

Elektricitetsforbrug i

Total Produk-
Aar Hospitals P . Private Bleaesere i l\nus‘e?'a’rk Selve Pmd}‘?tm“ h()nS!)l‘IS
og For- Pumpe- i \v"(.)%“ B Forbrugere For- F l;dd Forbraen- El *kt‘l" itet K l‘)‘l, T
sorgelses- station 1 gke']; i brendings- ();.)Ifw dings- AT AR
vaesen e Landdistrikt anstalt 3 .m;.,s- anstalten
anstalten
KWT. KW T. B W.T. K. W.T. K.W.T. K.W.T. KW.T. K. W.T. Ore
1904—05. ... .. 85429 740 177 68458 368 98853 254025 16.9
1905—06 86345 3539 1249 76922 11952 97421 277428 19.5
1906—07. . . .. .. 93486 3342 10366 71705 13285 94931 287101 192
1907—08. 103814.3 4462.5 18910.9 64772 13257 105820 311037 20.5
1908—09. . . 113284.4 2959.5 93604.7 86856 13514 142207 .4 452426 15.7
1909—10. ... ... 121985.8 1868.4 133126.3 96024 11527 137740.5 502272 149
1910—11. ... 120868.5 2919.3 125513.8 94941 12047 139897 .4 496187 | 147
1911—12. . . ... 116215.1 3487 5783.1 148885.7 98232 12316 126233.6 | 511372 13.98
1912—13.. 105403.2 3305.7 5985.0 115340.9 96920 11801 141583.2 480339 15.41

o



4. Driftsoversigt for Forbreendingsanleeget 1. April 1912—31.

Marts 1913.

For- Temperatur
Tilfert Affald - Damp damp- i
Tilseet- yrodu- | nings- | Forbrendingskamre
M Braendt Celle- ' ning af ! i é‘v i i3 T e
Maaned ; : § 20 ceret ved tal kg 1

- ) Affald timer Koks- 2 7. co ce g

offentlig privat lalt | smuld Dagreno- | Vand [ s

vation | pr.kg| Max | Min. | 1\;‘(11

Leaes kg Laes kg Lzes kg kg kg kg Alis ‘

April 1912 | 1155 2120190 100 39960 1255 2160150 2158820 5178 4837 1651400]0.765 1300 370 | 700
Maj 1080 1753980 98 35720 1178 1789700 1831830 4565 20025 1239700/ 0.677 1000 340 633
Juni — 907| 1433970 61 24900 968 1458870 1434000, 3362 62627 843700/ 0.588 880 350 611
Juli s 890 1308140 75 | 30920 965 1339060 1331860 3138 47595 948100/ 0.710 980 | 250 @ 650
August = 894 1421730 62 26850 956 1448580 1446110 3498 95433 793800/ 0.549 900 300 508
September — 961 1544210 53 24810 1014| 1569020, 1551000 3527 81373 974700 0.622 880‘ 230 | 630
Oktober e 1200| 2173010 70 | 29630 1270 2202640 2237500 4743 8494 1646200 0.736 930 | 400 693

|
November — 1104 2238630 55 | 29670 1159 2268300 2276440 5296 2382 1607500 0.706 930 440 673
December — 1143 2391090 37 16190 1180 2407280 2413000 5749 5492 1803400 0.747 860 260 633
Januar 1913 | 1141 2294910 41 | 19630 1182 2314540 2327977 5739 2228 1763500/ 0.758 1080 | 290 635
Februar — 1055 | 2261600 73 29760 1128 2291360 2241990 5329 4961 1660600 0.745 950 390 624
Marts — 1111 2282710 126 | 53420 1237 2336130 2345800 5619 4847 1887700 0.804 850 260 | 641
lalt. .. |12641 /23224170 851 361460 13492 23585630 23596327 55743 340294 16820300

Gennemsnit [ 1053 1935347 71 30122 1124 1965469 1966361 4645 28358 1401692/0.703 1300 230 | 636

LT
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5. Driftsoversigt for Dampanlaeget (Damp-

Pumper |

Afgivne Dampmeengder i kg

Skolen

Maaned Elekiri- | T " Koben-
i A o Hospi- paa havns i e
citets- i opvarm- : il | Trifolium
Bl paa st talet la Cours Amts-
Veaerket o ‘ Vej sygehus |
Aprid. . - .. 332900 | 439976 { 911200] 1726900 64520 | 378184 ; 197920
) G 307100 = 368130  831400{ 1360400 35520 | 264000 172150
b T SR 284700 @ 274800 727900, 807200 7100 | 105650 @ 142650
FOB vl 5 s 313900 = 238000 7280001 730800 | 99400 126100
August . . P 345600 220820 722800{ 808100 | 115700 @ 126080
September . . . .. 339300 316250 759200] 1229900 11550 | 179920 @ 138980
Oktober s 404600 = 554460 916600; 1794400 84520 | 392990 @ 165630
November . . . .. 441900 | 590213 | 1044000f 2188400 147500 | 441187 | 191600
December . . 450500 @ 543850 | 1075900[ 2370700 94670 | 46659C | 196090
Janvar. ... .. .. 446100 | 766630 | 1242000 2706900 180530 524890 220950
Februar . . . 359700 | 628190 | 1079800 2367600 182000 460900 189610
Marts . 358900 | 581780 | 1057200 2450100 122600 | 487750 | 208660
[alt. .. 4385200 5523099 110960()0!2();’)4144)() 930510 i?)&)l'ilﬁl 2076430
‘ |
! ‘ ‘
Gennemsnit | 365433 ‘ 460258 924667 17117831 77543 | 326430 | 173036
6. Driftsoversigt for Dampanlaeget (Varmtvands-
Varmtvandsforbrug i Liter
Maaned ik 4 1 Skolen |Anstaltens Koben- ;
B aseiiigiad Folke- :S'lmi:elle paa Forbrug til havns ‘ lalt
Spita badstuen ';f“l i‘j\f.- | Solbjeerg- | Speade- Amts- | .
R ‘ vej vand m.m. sygehus ‘
Apl‘il. 3005690 1108670 85500 49640 ‘ 1006800 643000 @ 5899300
Maj . 3043810] 940000 84540 56350 | 760100 561500 5446300
Juni 2759360, 930000 96480 48360 649800 482100 4966100
Ao, 3099330| 930770 669800 | 536200 @ 5236100
August . . .. 2809950/ 923830/ 94130 47490 655500 | 563100 @ 5094000
September . . 2610160, 1017230, 104600 67010 | 642800 541400 | 4983200
Oktober . . . 2862290, 1100470, 96080 52860 | 826300 574200 | 5512200
November . . 2831790, 996850, 97530 41230 @ 751800 547800 | 5267000
December . . . .. 2911650, 960000/ 81470 31580 752500 548700 | 5285900
Januar........ 2822810] 929180 129950 62460 = 833900 579500 5357800
Februar . . 2564740 924300 113960 = 78200 779500 516000 @ 4976700
Marts 2776759 987600 47320 | 34930 | 913900 638500 ' 5399000
[alt. .. [34098330/11748900 1031560 | 570110 9242700 6732000 63423600
[
Gennemsnit 979075, 85963 | 47509 @ 770225 561000 5285300

2841528
|
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produktionen). 1. April 1912—31. Marts 1913.

Dampproduktion i kg

Fordamp-
ningstal

K

ulforbrug |

Temperatur i C°

' | kg Vand | Kedeltimer N | )
Total V\Ed er)a‘g- Ved Kul pr. kg Kul | Rodie Fedevand | ‘dl:C
renovation | | Luft
| | |
1
4051600 1651400 2400200 7.50 2280 | 323632 51.3 6.2
3338700 1239700 | 2099000 7.94 25632 ‘ 265123 46.8 | 108
2350000 843700 1506300 7.68 1927 199549 46.0 | 149
2236200 948100 1288100 1:70 1767 169599 46.0 18.9
2339100 793800 1545300 7.91 ‘ 1922 } 198804 48.0 15.3
2975100 | 974700 2000400 766 | 2190 | 263151 51.8 10.5
4313200 1646200 2667000 7.756 | 2769 344196 52.4 ‘ 7.1
5044800 1607500 | 3437300 8.00 2572 | 436221 56.0 3.3
5198300 | 1803400 | 3394900 8.67 2299 i 391061 H8.9 4.2
6088000 | 1763500 4324500 8.15 2586 ‘ 532268 58.4 0.0
5267800 1660600 3607200 | 8.43 2308 [ 429069 60.0 2.1
5267000 1887700 3379300 8.30 2210 | 405519 59.0 4.0
48469800 | 16820300 | 31649500 | \‘ 27364 ‘ 3958192 ‘
“ {
4039150 ‘ 1401692 2637458 ‘ 8.00 | 2280 } 329849 52.8 8.0
| | |
produktion). 1. April 1912—31. Marts 1913.
L RN SSRinb g ' . N 3 ¥ T : T;nl[)el‘a;:l‘
Damp til Varmtvandsforbrug i kg i Qo
: ) | Sholen paa " Sholen 7p;|7aﬁ | Roben- 7“ g w3 g Bl
i Falbobadeinen l Nyelandsvej ‘ Solbjergvej havns g8 g = é 'E'E =
ospitalet | ————— S picassincacicle. SN Moo, sccated - . S ol = 25 RE |ERT
Varme- | Bade | Varme- Bade | YArme-| . .. Amts NPT 58 |S>.2
anleg | | anlaeg | anleeg : ‘sygehus, = il
1 |
518111 | 25501 121038 1, 28358, 9752 20()00‘ 5653 ‘ 77()67‘ 0572()¥ 73.9 | 51.6
535430 | 15000/ 100000 | 10657 9503 14000‘ 6334 | 66414 740621 74.5 | 52.5
486055 7750/ 94030 | 2()14‘ 10684 1725} 5490 | 56838| 63314 73.7 | 54.2
496085 3140 94800 | 1 3 ; 63275, 70700{ 70.5 | 54.5
475916 1597, 92383 | 4622 10286% 1353} 5188 | 67585 63870| 69.7 | 52.7
476890 8550 108560 | 11090 12010% 7790, 6840 | 64840 62630| 70.2 | 51.0
507360 | 26794 123050 1 464145 11387 30515 6335 | 70388 94359| 71.6 | 48.7
604080 | 40976| 120403 | 63243 12462 492931 7605 | 72687 73251 79.3 | 48.1
667241 44930, 120500 @ 49640/ 6518 35772‘i 3280 | 74562 73457| 82.7 | 52.7
711760 | 44783] 121357 i 98741 10454 85188 5727 | 82736 81254| 86.0 | 52.8
567331 | 44309 121476 ‘ 104721 8699 77599 6806 | 72909 75950| 84.3 | 49.8
564720 | 47027| 121316 | 82736 3382 52389‘ 3115 | 87585 94930/ 83.4 | 49.0
s = SRR - - S AP e SR
| |
6610979 ‘310357 1338913 \502236! 105137’ 375624/ 62371| 856886| 933497
| | a |
550915 ‘ 25863? 111576 ‘ 41853 8762] 31302 5198| 71407 77791{ 70.7 | 81.b




7. Driftsoversigt for

Elektricitetsveerket fra 1. April 1912-—-31. Marts 1913.

8 1 Elektricitetsforbrug i K. W.T.
&, = i el P Al kil i MR - i
2 = Neettet Anstalten Tab i
= s ol B T R N e S S =
- . a
Maaned E = - - ‘ B i ! = . “ - &
¥ w2 383z R T | 2 |2.| 2| 2 8| §
& | & = ge | 2§ | - 2| 2 s&| § g EZ E
= | £ 2 g2 | Eg | EE =z s E |BE| B =2 | 22 z
E 2 |25 |f5 | 8 | £ Tz |55 5| &% (35| %
K € |Fa s £ E | % |2 | ®| %4 =5 2
3 1 sl f - | | =
| | |
BT . { o ansmidons o 458. 3(5417‘ 5836.7 1200 | 163.7| 2570 7.1 ‘ ‘ | 8333 ‘ 2322 | 1119 1798.9 | 2860
| |
T R R 441.5) 33919 4339.7 1000, 187.3 159.0 4.0 i 7999 | 2108 839 1577.6 | 2933
O, iy 430.5 31046 3855.4 1000 | 146.8 18.0 0.1 5238 2400 552 1254.4 | 2603
Bk . .. . eneian 459. | 34396 4105.0 1000 | 237.6 18.0 0.1 55262.4 8300.7 ‘ 5042 | 2530 571 1391.2 2591 22442.3
August ,...... ... 504. | 37843 5827.0 1200 229.61 79.0 0. | 6693 ‘ 2676 572 1732.3 | 2676 |
September ... ... .. 460. ‘ 87212 6992.2 | 1200 240.7| 116.0 0.7 | 7274 ‘ 2412 585 2100.5 2624
Okbober ....:c.:s. 493.5| 44240/ 9877.0 1200, 315.0f 590.0 6.1 8346 | 2410 994 2866.8 2848
November. . 528. | 48305/ 12376.9 1200 | 319.1] 990.0/ 12.6 8796 | 2630 | 1241 3275.3 | 2669
December . . .. .. - 544.5| 49359 14906.3 1400 | 491.8 1035.0 13.0| 42172.6 9605.2 9426 2784 | 1433 3567.3 2677 | 20244.3
Januar .......... 537. l 48929 12973.8 1400 i 429.1| 1330.0f 34.9 ; 10367 | 2854 | 1396 3521.3 3077 |
Februar .......... 470. ‘ 39376 9477.7 140()} 321.1| 784.0| 23.9 ‘ 9399 | 2385 | 1315 2706.2 2710
Marts . ... 654645 485. | 39297 7635.5 1200; 223.9/ 609.0, 24.0 10007 | 2365 | 1184 2492.3 | 3142
=L . = ‘ : . :
lalt 5811.0 480339i 98203.2 | 14400 | 3305.7| 5985.0| 126.5 | 97435.0 17905.9 | 96920 29876 | 11801 | 28284.1 33410 42686.6
‘ \
| |
| |
Gennemsnit 484.3 40028! 8183.6 1200 | 275.5| 498.8| 10.5 8119.6 1492.2 8077 | 2489 ‘ 984 | 2356.6 2784 | 3557.2
| |
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8. Undersggelse
Resultaterne af Styrkepreverne

Blandings-
i ¢ 1610 ! C 1611 s
Vandmzngde T%e - 7&;1711(1111}3113‘{(10 15°%o0 ] Vand-
7 Dage 28 Dage 7 Dage 28 Dage 7 Dage
I'reek Tryk Trek Tryk Treek | Tryk Trek Tryk Trek Tryk
19.2 | 236 26,2 | 487 21,0 | 96 36,0 | 154 21,7 | 130
17,8 232 249 | 474 20.2 96 35,9 | 148 21,4 | 180
17,0 208 23,4 | 465 20,2 96 35,8 ‘ 148 20,1 | 126
15,4 198 22,3 460 20,1 | 80 | 3b.7 | 147 19,4 118
14,1 192 22,1 | 418 18,8 “ 80 | 34,8 | 140 19,2 | 114
Mid- . . ol | A : ia| msa n it &
16,7 213,20 238 | 460,8| 20,1 | 89,6 | 35,6 | 1474 20,3 1236
Blandings-
E 77; 17(757107 G l(ilil | T
- . V'd’l’ldilﬂit;l]g(le777(!0 e ] Vandmeaengde 15%o0 P Vand-
7 Dage 28 Dage 7 Dage . | 28 Dage 7 Dage
Traek Tryk Trek Tryk Traek Tryk Traek ! Tryk Trek | Tryk
1,7 2 6,8 | 22 8.1 28 15,2 | 60 11,9 | 42
1,2 £ 1 60 14 7,7 23 14,6 | 56 10,4 | 40
12 | E | 45 | 12 76 | 22 | 141 | 42 | 102 | 36
1.1 | o | 42 10 7,4 21 13,8 42 10.1 34
1,0 | = ‘ 3.4 8 7,4 19 12,8 40 8.6 34
Mid- 2 I saal »a 99 @ I Ay SaPsiea e
oo R & — | 50 | 132] 76 | 226| 141 | 480]| 102 | 37,2
Blandings-
7 o C 1(ii0 N(I 1611
Vandma:n;;v]e 6,5%o0 Vandmzngde 13,56% Vand-
7 Dage 28 Dage 7 Dage | 28 Dage 7 Dage
Traek Tryk Treaek Tryk Traek Tryk Trek Tryk Traek Tryk
= - = =2 5,0 15 12,1 26 6,8 28
2 = | 3 = 41 | 14 11,8 | 26 6.5 | 28
g z g £ 41 | 12 113 | 26 6,4 26
s | @ P 39 | 12 | 101 | 24 82 | 23
e = = = 3.6 11 10,0 | 24 58 | 23
N ' e X Y .
e ) (S — | 41 | 128 11,0 | 252 63 | 256
C 1610 er Grusbeton af sigtet og vasket bornholmsk Grus
C 1611 .. o ,, Vinterslagge mindre end 2 m/m
e 1612 . : % s 10 m/m
C 1613 ,, - ,, Sommerslagge 2 m/m
C 1614 |, i s 5 10 m/m

22

af Slaggebeton.

ere opgivne i kg pr. em®

forhold 1: 3.

ilhl(i;': o o C 1613 . 7(3 1614

mengde 13,5°% Vandmzngde 13,5%/0 e _’ ~ Vandmeangde 14 °/o

28 Dage 7 Dage | 28 Dage 7 Dage | 28 Dage
Traek Tryk Triek |  Tryk Treek Tryk Traek ‘ Tryk | Trak ‘ Tryk
305 | 209 | 238 | 110 30,0 | 217 196 | 86 | 335 | 150
204 | 206 21,6 90 200 | 216 18,9 84 | 31,3 128
2.4 | 202 | 207 86 27,9 | 216 18,2 | 78 28.3 | 126
25,5 | 201 20,3 96 27,0 | 198 18,2 70 28,2 | 120
25,0 175 19,0 62 242 | 195 18,1 ‘ 46 26,0 ‘ 188
27,4 198.6 21,1 k 86,8 ‘ 27,8 208,4 18,2 ‘ 72,8 ‘ 29,6 } 128.4

forhold 1:7.

C 1612

G 1614

C 1613
meangde 13,50 - Vandmeangde 14% o 77: Vandnueng(l}: 14 -
:28 Dage 777”1)11;;‘9 772{3771)31;{6777”7 y = 723&(‘ i ‘Zi !)flgc
Trek Tryk Treek ‘ Tryk ‘ Treaek Tryk Treek | Tryk ‘ Treek ‘ Tryk
17,8 74 6,1 ‘ 20 14,2 ‘ 50 10,4 38 15,8 67
17,8 i 70 6.4 | 20 ‘ 13,9 ‘ 48 99 | 36 15,3 | 66
17,4 | 70 6,3 ‘ 20 t 13,3 46 8.4 } 34 14,9 | 63
16,1 62 62 | 16 i 12,9 36 8.2 30 i 13,6 ‘ 62
16,1 ‘ 50 6,0 ‘ 14 1248 33 8,0 34 ‘ 13,5 \ 60
170 | 652 | 63 | 180 | 134 | 426 | 90 | 330 146 | 636
forhold 1:10.
} 176172777 i ) - Eil(iilriirﬂ i C l(il;
}Ezengdg 14;"/1777 \'an(hnﬁiengde 140/97 B Vandmengde 714707/07
28 Dage | 7 Dage | 28 Dage 7 Dage | 28 Dage
Treek Tryk Trek Tryk Traek | Tryk Treek | Tryk | Trek ’ Tryk
12,3 ‘ 48 48 15 ‘ 135 | 32 5,2 ‘ 30 | 12,4 | b4
12,2 | 46 44 13 ‘ 12,4 ;‘ 32 5,2 1 30 I 12,0 | 52
10,4 | 44 4.3 12 ‘ 12,20 | 28 5.2 | 24 10,6 \ Hn2
10,3 38 4.3 12 | 11,9 | 28 47 | 23 | 104 48
10,0 ‘ 36 4.2 ‘ — ‘ 11,7 ; — 4.6 i 22 ‘ 9,7 \ 48
11,0 | 424 | 44 | 13,0 123 \ 300 50 | 28 11,0 508
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H. Schornstein mait Staub-Kammern. 2 Fodevardsrerser.

FREDERIKSBERG FORBRANDINGSANSTALT

FOR DAGRENOVATION

Grundyiss: 1 Fordelingstavle

Akkumulatorbatterie im Keller.

Maschinenhalle.

2 /}‘y’Vla o

1. Verteilungstafeln I Dampmaskine

2. Dynamos. 4 Kulfyret Kedel.
7 )e maschinen. ,
3. Dampfmaschinen 5 ﬁlf/uldfyrel Kedel.

Werkstatt.

Ofen- und Kesselhalle. 6 Allof(}r}\u//
4. Kessel fiir Kohlenfeuerung. 7 4 /’idde/JW/Je
5. Kessel fiir Abfallfeuerung 8 Vgt
6. Silo fiir Kohlen

9. Saeiapmiadi. 9  Regenevator

8. Wage. 0 ]’b7"5'rwndiny‘\'(9vn.
9. Regenerator. 2 Bl

10. Verbrennungsofen.
12 Roganalysator.

v. Raum fiir den Blaseapparat.

11. Blaseapparat mat Elektromotor. 13 Kondensalor.
12. Rauchanalysator (Okonograph,). # Luftpumpe. i

‘. Pumpenkeeller 1 J
0 Civkulal ronspuirpe.

13. Kondensator.
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